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satendero dokumentacia  

sxvadasxva Senobebis, maTTan arsebuli teritoriebisa da maTze 

ganlagebuli damxmare Senoba-nagebobebis komunaluri da meqanikuri 

sistemebis servisuli momsaxurebis Sesyidva eleqtronuli tenderis 

saSualebiT  

 

 

 

 

 

Tbilisi 
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instruqcia tenderSi monawileTaTvis 
 

 

1. saxelmwifo Sesyidvebis erTian eleqtronul sistemaSi (SemdgomSi-sistema) 

Sesyidvebis procedurebi xorcieldeba saqarTvelos kanonis ,,saxelmwifo 

Sesyidvebis Sesaxeb“ da ,,gamartivebuli eleqtronuli tenderisa da 

eleqtronuli tenderis Catarebis wesis damtkicebis Sesaxeb~ saxelmwifo 

Sesyidvebis saagentos Tavmjdomaris 2011 wlis 7 aprilis #9 brZanebis 

Sesabamisad. 

2. eleqtronul SesyidvebSi monawileobis instruqtaJi detalurad asaxulia 

`saxelmwifo Sesyidvebis erTiani eleqtronuli sistemis momxmarebelis 

saxelmZRvaneloSi~, romelic SegiZliaT ixiloT Semdeg misamarTze: 

http://www.procurement.gov.ge/getattachment/ELibrary/Manuals/UG-5-02.pdf.aspx   

3. eleqtronul tenderTan/gamartivebul eleqtronul tenderTan dakavSirebuli 

yvela dokumenti an/da informacia warmodgenil unda iyos dednis saxiT (aslis 

SemTxvevaSi - notariulad damowmebuli asli) qarTul enaze.  

4. dokumentebis an/da informaciis ucxo enaze warmodgenis SemTxvevaSi maT unda 

daerTos notariulad damowmebuli qarTuli Targman(eb)i.  

5. teqnikuri dokumentaciis ganxilvisas ucxoenovan dokumentsa da mis qarTul 

enaze Sesrulebul Targmanebs Soris prioritetis miniWebis sakiTxs wyvets 

satendero komisia. 

6. pretendents ar aqvs ufleba warmoadginos alternatiuli winadadeba. 

 

 

teqnikur sakiTxebTan dakavSirebiT damatebiTi informacia SesaZlebelia miiRoT 

Semdegi pirebisgan: mirza uRreliZe – 599 06 90 91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.procurement.gov.ge/getattachment/ELibrary/Manuals/UG-5-02.pdf.aspx
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teqnikuri davaleba 

 

teqnikuri davalebis pirobebi gaTvaliswinebuli iqneba SemdgomSi gamarjvebul 
pretendentTan gaformebul saxelmwofo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekrulebaSi. 

 

Sesyidvis obieqti:  

 
sxvadasxva Senobebis, maTTan arsebuli teritoriebisa da maTze ganlagebuli Senoba-
nagebobebis komunaluri da meqanikuri sistemebis servisuli momsaxureba danarTi #1-
Si miTiTebuli konkretuli Senobebisa da adgilmdebareobebis Sesabamisad. 
 

 

 
momsaxurebis gawevis periodi: 

 
xelSekrulebis ZalaSi Sesvlis dRidan _ 2017 wlis 31 dekembris CaTvliT. 

 

 

 
momsaxurebis gawevis wesi: 

 
      tenderSi gamarjvebulma pretendentma unda uzrunvelyos:  
 

 satendero dokumentaciis danarTi #1-Si mocemuli Senobebis, aRniSnul 
SenobebTan arsebuli teritoriebis da maTze ganlagebuli damxmare Senoba-
nagebobebis servisuli momsaxureba, aseve Sss sapatrulo policiis 
departamentis struqturuli danayofebis Senobebis gaTboba-gagrilebis 
sistemebis sruli teqnikuri da profilaqtikuri momsaxureba, sezonurobis 
gaTvaliswinebiT. (sistemebis da manqana-danadgarebis konkretuli CamonaTvali 
miTiTebulia danarTi #3-Si) 

 servisuli momsaxureba gulisxmobs: yvela saWiro xelsawyoebiT aRWurvili 
maRalkvalificiuri teqnikuri personalisgan dakompleqtebuli specialuri 
jgufis gamoyofas danarTi #2-is Sesabamisad, momsaxure personalis 
raodenobisa da samuSao grafikis gansazRvras danarTi #2-Si miTiTebuli 
samuSao saaTebisa da periodulobebis Sesabamisad (saWiroebis SemTxvevaSi 
dauyovnebliv), sistemebis marTvis ganxorcielebas (opireba), muSaobis procesis 
kontrols da defeqtis aRmoCenis SemTxvevaSi dauyovnebliv SekeTebas. im 
SemTxvevaSi Tu SeuZlebelia aRmoCenili zianis dauyovnebliv aRmofxvra 
mimwodebeli valdebulia Semsyidveli organizaciis mier gamoyofil 
uflebamosil pirTan erTad Seadginos defeqturi aqti, defeqtur aqtSi 
miuTiTos aRmoCenili xarvezi, aRniSnuli xarvezis aRmofxvrisaTvis saWiro 
gasawevi momsaxurebebis CamonaTvali (SesakeTebeli detalebis gaTvaliswinebiT), 
momsaxurebis gawevis gonivruli vadebi da miTiTebul vadaSi ganaxorcielos 
aRdgeniTi da profilaqtikuri momsaxurebebi. 
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dafinansebis wyaro:  

saxelmwifo biujeti 

 

satendero winadadebis fasi: 

• gasawevi momsaxurebis saerTo fasi unda Seicavdes mimwodeblis yvela xarjebs, 
dakavSirebuls momsaxurebis gawevasTan, aseve SesaZlo gamosayenebeli saxarji 
masalebis Rirebulebas da kanonmdeblobiT dadgenil yvela gadasaxads. 

• gasawevi momsaxurebis fasis warmodgena dasaSvebia mxolod larebSi. 

 

 

angariSsworebis pirobebi: 

• angariSsworeba mimwodebelTan ganxorcieldeba larebSi. 

• angariSsworeba ganxorcieldeba etapobrivad (SesaZlebelia yovelTviurad), 
faqtiurad gaweuli momsaxurebisa da faqtobrivad gamoyenebuli saTadarigo 
nawilebis (aseTis arsebobis SemTxvevaSi) Rirebulebebis mixedviT miReba-
Cabarebis aqtis gaformebisa da saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili 
Sesabamisi dokumentebis warmodgenidan 30 (ocdaaTi) sabanko dRis ganmavlobaSi. 

• angariSsworebis forma iqneba unaRdo, gadaricxva  moxdeba mimwodeblis sabanko 
angariSze. 

• winaswari angariSsworebis meqanizmi ar gamoiyeneba. 

• fasebis cxrilis (danarTi #1) me-8 grafiT gaTvaliswinebul SesaZlo mosaxmar 
saTadarigo nawilebze angariSsworeba mimwodebelTan ganxorcieldeba mis mier 
faqtobrivad gamoyenebuli saTadarigo nawilebis mixedviT (aseTis arsebobis 
SemTxvevaSi), Sesabamisad xelSekrulebis moqmedebis vadis amowurvis 
momentisaTvis, saTadarigo nawilebis Tanxidan gamoumuSavebeli Tanxa darCeba 
`SemsyidvelTan~ da igi ar warmoSobs raime damatebiT valdebulebebs 
`mimwodeblis~ mimarT. 

 

 aucilebeli piroba: 

• pretendentis mier danarTi #1-is saxiT atvirTul unda iqnes erTian 
eleqtronul sistemaSi informacia momsaxurebis gawevis adgilmdebareobebis 
Sesaxeb.  

• pretendentis mier 12 Tveze gasawevi momsaxurebis mTliani Tanxa, aseve erT Tveze 
gasawevi momsaxurebis Rirebuleba da saerTo Rirebuleba miTiTebul unda iqnes 
satendero dokumentaciiT gaTvaliswinebul danarTi #2-Si (danarTi #2 
atvirTul unda iqnes erTian eleqtronul sistemaSi).  

• danarT #2-Si xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli momsaxurebis periodis 
ganmavlobaSi SesaZlo mosaxmari saTadarigo nawilebis Rirebulebis grafaSi 
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(me-8 grafa) mocemuli Tanxa warmoadgens satendero dokumentaciis ZiriTad 
pirobas da eleqtronuli vaWrobis Sedegad fasis klebis SemTxvevaSi aRniSnuli 
Tanxa koreqtirebas ar eqvemdebareba. 

• pretendentis mier beWdiTa da xelmoweriT damowmebuli danarTi #3 atvirTul 
unda iqnes erTian eleqtronul sistemaSi. 

• mimwodebeli valdebulia  SenobaSi arsebul liftSi dRe-Ramis nebismier dros 
mgzavris gaWedvis SemTxvevaSi dauyovnebliv uzrunvelyos liftSi myofi 
pirovneb(eb)is usafrTxod gamoyvana. 

• mimwodebeli valdebulia SenobaSi arsebul liftSi aRmoCenili nebismieri 
xarvezis aRmosafxvrelad dRe-Ramis nebismier dros moavlinos Sesabamisi 
specialisti Semsyidvelis moTxovnidan araugvianes 1 (erTi) saaTis ganmavlobaSi. 

• pretendentis mier erTian erTian eleqtronul sistemaSi atvirTuli unda iyos 
2012 wlis ganmavlobaSi, 2013 wlis ganmavlobaSi, 2014 wlis ganmavlobaSi, 2015 
wlis ganmavlobaSi da 2016 wlis ganmavlobaSi (yovel aRniSnul wels) msgavsi 
tipisa da xasiaTis mis mier ganxorcielebuli analogiuri proeqtebis Sesaxeb 
gaformebuli da warmatebiT dasrulebuli xelSekrulebebi. amasTan, 2015 - 2016 
wlebis ganmavlobaSi pretendentis mier analogiuri proeqtebis Sesaxeb 
gaformebuli da warmatebiT dasrulebuli xelSekruleb(eb)is jamuri 
Rirebuleba unda Seadgendes aranakleb - 1 000 000.00 lars. TiToeuli 
xelSekruleba unda iTvaliswinebdes Senoba-nagebobebis gaTbobis, gagrilebis, 
ventilaciis meqnikuri sistemebis, wyalmomarageba-kanalizaciis sistemebis, 
SenobaSi arsebuli saqvabe-saCilere danadgarebis srul teqnikur da servisul 
momsaxurebas, aseve Senobis gaTboba-gagrilebis kompiuteruli marTvis sistemis 
momsaxurebas, sxvadsaxva komunaluri sistemebis da manqana danadgarebis 
(samgzavro lifti) momsaxurebas. SenobasTan arsebuli gare sanaTebis, interieris 
Sida ganaTebisa da Sida da gare eleqtroqselebis momsaxurebas. amasTan, 
xelSekrulebebis moqmedebis mTels periodSi pretendentis mier ar unda iqnes 
darRveuli amave xelSekrulebebiT gaTvaliswinebuli arcerTi piroba. aRniSnul 
xelSekrulebebTan erTad pretendentis mier atvirTuli unda iqnes Sesrulebis 
damadasturebeli dokumentebi da sarekomendacio werilebi yvela im 
organizaciidan, sadac ganxorcielda analogiuri proeqtebi. sarekomendacio 
werilebi damowmebuli unda iyos organizaciis xelmZRvanelis an uflebamosili 
piris mier (uflebamosili piris SemTxvevaSi atvirTul unda iqnes erTian 
eleqtronul sistemaSi uflebamosilebis damadasturebeli Sesabamisi 
dokument(eb)i) da maTSi miTiTebuli unda iqnes informacia imis Sesaxeb – moxda 
Tu ara xelSekrulebebis moqmedebis periodSi mimwodeblis mier 
xelSekrulebebiT gaTvaliswinebuli romelime pirobis darRveva, aseve, 
werilebSi wardgenis adgilad miTiTebuli unda iyos Sss sapatrulo policiis 
departamenti. rekomendacia gacemuli unda iyos tenderis gamocxadebis Semdgomi 
TariRiT. 

• pretendentis mier atvirTul unda iqnes erTian eleqtronul sistemaSi 
informacia organizaciis rekvizitebis Sesaxeb. 

• pretendentis mier erTian eleqtronul sistemaSi atvirTul unda iqnes 
momsaxure bankis mier beWdiT damowmebuli sabanko rekvizitebi. 
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• Semsyidvelis mier moTxovnili yvela dokumenti an/da informacia pretendentis 
mier atvirTuli unda iqnes erTian eleqtronul sistemaSi.  

• pretendentis mier wamodgenili (erTian eleqtronul sistemaSi atvirTuli) 
yvela dokumenti an/da informacia xelmowerili an/da beWeddasmuli unda iyos 
xelmZRvanelis an uflebamosili piris mier (uflebamosili piris SemTxvevaSi 
warmodgenil unda iqnes (atvirTul unda iqnes erTian eleqtronul sistemaSi) 
notariulad damtkicebuli uflebamosilebis damadasturebeli Sesabamisi 
dokument(eb)i).  

• Semsyidvelis moTxovnis SemTxvevaSi, moTxovnis Sesabamisad pretendentma unda 
warmoadginos im moTxovneli dokument(eb)is dedan(eb)i an/da notariulad 
damowmebuli asl(eb)i, romelic iyo atviruli erTian eleqtronul sistemaSi.  

 

SeniSvna: 

teqnikuri dokumentaciis Sedgenisas pretendentis mier gaTvaliswinebuli 
unda iyos satendero dokumentaciiT gansazRvruli danarTebis formebi da 
arsebobis SemTxvevaSi maTSi miTiTebuli aucilebeli pirobebi. 
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momsaxurebis gawevis adgilmdebareobebi 

danarTi #1 

# Senoba/nageboba misamarTi 

1 2  3 
1 შსს sapatrulo policiis departamentis administraciuli Senoba 

da masTan ganlagebuli damxmare Senoba/nagebobebi 
თბილისი,  ნოე რამიშვილი N38 

2 შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქ/ქართლის 

მთ.სამმართველოს II სახაზო საპატრულო განყოფილება 

თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტ.გზის 27-ე 

კმ. (გომბორი) 

3 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქ/ქართლის 

მთ.სამმართველოს III სახაზო საპატრულო განყოფილება  

თბილისი-მარნეული-გუგუთის საავტ.გზის მე-11 

კმ. (თელეთი) 

4 შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქ/ქართლის მთ.სამმართველო ქ.რუსთავი, მშენებელთა ქ.N21 

5 შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის კახეთის მთ.სამმართველო ქ.თელავი, რუსთაველის ქ.N53 

6 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის კახეთის მთ.სამმართველოს II 

სახაზო საპატრულო განყოფილება  
გურჯაანის რაიონი, სოფელი ჩალაუბანი 

7 

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის შ/ქართლის 

მთ.სამმართველოს I სამმართველოს მე-2 სახაზო საპატრულო 

განყოფილება  

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტ.გზის 124-ე კმ. 

(სოფ.ოსიაური) 

8 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამცხე-ჯავახეთის მთ. 

სამმართველო 
ქ.ახალციხე, თამარაშვილის ქ.N1 

9 შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის გურიის მთ.სამმართველო ქ.ოზურგეთი, იოანე პეტრიწის ქ.N9 

10 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის იმერეთის მთ.სამმართველოს 

I სახაზო საპატრულო სამმართველოს I სახაზო საპატრულო განყოფილება 

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტ.გზის 152-ე კმ. 

(სოფელი ხევი) 

11 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის იმერეთის მთ.სამმართველოს 

სასტუმროს შენობა 
ქ.ქუთაისი, ორახელაშვილის ქ.N11 

12 შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის იმერეთის მთ.სამმართველო ქ.ქუთაისი, ორახელაშვილის ქ.N10 

13 

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის იმერეთის მთ.სამმართველოს 

I სახაზო –საპატრულო სამმართველოს მე–4 სახაზო–საპატრულო 

განყოფილება  

გომი–საჩხერე–ზესტაფონის საავტომობილო გზის  

45-ე კმ,  სოფ. გორისა 

14 

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის იმერეთის მთ.სამმართველოს 

I სახაზო –საპატრულო სამმართველოს მე–4 სახაზო–საპატრულო 

განყოფილების  ჭიათურის საგუშაგო 

გომი–საჩხერე–ზესტაფონის საავტომობილო გზის  

84-ე კმ,  სოფ. ეწერი 

15 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის მთ.სამმართველოს I 

სამმართველოს II სახაზო საპატრულო განყოფილება   

სენაკი-ფოთი-ურეკი-სარფის საავტ.გზის 53-ე კმ. 

(სოფელი წყალწმინდა) 

16 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მცხეთა-მთიანეთის 

მთ.სამმართველოს II სახაზო საპატრულო სამმართველოს კობის საგუშაგო 

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტ.გზის 107-ე 

კმ.  

17 

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მცხეთა-მთიანეთის 

მთ.სამმართველოს II სახაზო საპატრულო სამმართველოს მლეთის 

საგუშაგო 

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტ.გზის 79-ე კმ.  

18 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამეგრელო- ზემო სვანეთის 

მთ.სამმართველო 
ქ.ზუგდიდი, პარიზის ქ.N3 

19 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამეგრელო- ზემო სვანეთის 

მთ.სამმართველო II სახაზო საპატრულო განყოფილება 

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტ.გზის მე-300 კმ. 

(სოფელი თეკლათი) 
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20 

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის  ქ/ქართლის მთ. 

სამართველოს სასაზღრო სამიგრაციო კონტროლის განყოფილება 

,,გარდაბანი რკინიგზა“  

გარდაბანი. რკინიგზის სადგური, ხეთაგურის #9 

21 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქ/ქართლის მთ. სამართველოს 

სასაზღრო სამიგრაციო კონტროლის განყოფილება ,,ვახტანგისი“ 
გარდაბნის რაიონი სოფელი ვახტანგისი 

22 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქ/ქართლის მთ. სამართველოს 

სასაზღრო სამიგრაციო კონტროლის განყოფილება ,,ახკერპი“ 
მარნეულის რაიონი სოფელი ახკერპი 

23 

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქ/ქართლის მთ.  

სამართველოს სასაზღრო სამიგრაციო კონტროლის განყოფილება 

,,სადახლო რკინიგზა“ 

მარნეულის რაიონი სოფელი სადახლო, რკინიგზის 

სადგური. 
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fasebis cxrili 

danarTi #2 

# 
Senoba-nagebobis 

dasaxeleba 
momsaxurebis 

dasaxeleba (personali) 
personalis 
raodenoba 

samuSao 
saaTebi 

1 Tveze gasawevi 
momsaxurebis 
(saabonento) 
Rirebuleba 

12 Tveze gasawevi 
momsaxurebis 
(saabonento) 
Rirebuleba 

xelSekrulebiT 
gaTvaliswinebuli 

momsaxurebis periodSi 
SesaZlo mosaxmari 

saTadarigo nawilebis 
Rirebuleba 

saerTo 
Rirebuleba 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Sss sapatrulo 
policiis 

departamentis 
administraciuli 
Senoba da masTan 

ganlagebuli Senoba-
nagebobebi 

servis samsaxuris 
xelmZRvanelis 
monitoringi 

1 

yoveldRiurad 
sistemis 

monitoringi 
 1 saaTi 

  35 000.00 
 

 

gaTboba-gagrileba-

ventilaciis, 

wyalmomarageba-

kanalizaciis 

sistemebis momsaxureba 

1 
yoveldRiurad 

09:00-18:00 
18:00-09:00 

eleqtrikosis 
momsaxureba 
centraluri 

danadgarebis (saqvabe-
saCilere) momsaxureba 

1 
teqnikuri 

daTvaliereba
TveSi 1-jer 

gaTboba-gagrilebis 
kompiuteruli marTvis 
sistemis momsaxureba 

(programulad) 

2 

yoveldRiurad 
(programuli 
ganaxleba 

TveSi 1-jer)  
09:00-18:00 
18:00-09:00 

samgzavro liftis 
momsaxureba 

1 

teqnikuri 
Semowmeba 

TveSi 2-jer 
(moTxovnis 
SemTxvevaSi 

dauyovnebliv) 

2 

Sss sapatrulo 
policiis 

departamentis 
regionaluri 

danayofebis Senoba-
nagebobebi (danarTi 
#1-is me-2 poziciidan 

me-23 poziciis 
CaTvliT) 

centraluri gaTboba-
gagrilebis, 

wyalmomaragebis 
sistemebis sruli 

teqnikuri momsaxureba 

1 

regionaluri 
Semovla TveSi 

1-jer 
(moTxovnis 
SemTxvevaSi 

dauyovnebliv) 
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aucilebeli piroba:  1. xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli momsaxurebis periodis ganmavlobaSi SesaZlo mosaxmari saTadarigo nawilebis Rirebulebis grafaSi (me-8 

grafa) mocemuli Tanxa warmoadgens satendero dokumentaciis ZiriTad pirobas da eleqtronuli vaWrobis Sedegad fasis klebis SemTxvevaSi 

aRniSnuli Tanxa koreqtirebas ar eqvemdebareba. 

2. saTadarigo nawilebze angariSsworeba mimwodebelTan ganxorcieldeba mis mier faqtobrivad gamoyenebuli saTadarigo nawilis mixedviT 

(aseTis arsebobis SemTxvevaSi), Sesabamisad xelSekrulebis moqmedebis vadis amowurvis momentisaTvis, saxarji masalebis Tanxidan 

gamoumuSavebeli Tanxa darCeba `SemsyidvelTan~ da igi ar warmoSobs raime damatebiT valdebulebebs `mimwodeblis~ mimarT. 

3. saerTo Rirebulebis grafaSi miTiTebul unda iqnes  mTlianad gasawevi (12 Tve) momsaxurebis saerTo Rirebulebisa da  xelSekrulebiT 

gaTvaliswinebuli momsaxurebis periodis ganmavlobaSi SesaZlo mosaxmari saTadarigo nawilebis fiqsirebuli Rirebulebis jami. 

eleqtronuli vaWrobis Sedegad jamuri Tanxis Semcirebis SemTxvevaSi Rirebulebis Semcireba ganxorcieldeba 12 Tveze gasawevi saabonento 

jamuri Rirebulebidan,  amasTan Tu  erT Tveze gasawevi momsaxurebebis Rirebuleba dajdeba mravalniSna aTwiladi, pretendenti valdebulia 

aRniSnuli Rirebuleba Seamciros da daamrgvalos measedebamde, Sesabamisad Seamciros 12 Tveze gasawevi saabonento Rirebulebac. aRniSnuli 

fasebis cxrili pretendentis mier warmodgenil unda iqnes SemsyidvelTan misive moTxovnis Sesabamisad. 

 

 

 

 

pretendentis xelmowera ______________________                                              /                            /  
                                        b.a                                                                                                xelmomweris saxeli, gvari 
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sistemebi da manqana-danadgarebi 

danarTi #3  

dasaxeleba erTeuli raodenoba 

 1  2  3 

sanaTebi    

ezos sanaTi 1m (boZi)  erT. 73 

D-FLAG POLE LIGHTING FIXTURE  (400W) proJeqtori  cali 8 

sanaTi 1x400W atriumSi DOWNLIGHT HIT LAMP 

(SURFACE MOUNTED) - 921148.734 
 cali 56 

sanaTi 2X26 WerSi Sesasmeli (235226)  cali 705 

sanaTi 2X26 WerSi Sesasmeli (235226- Emerg)) 
akumulatoriT 

 cali 105 

sanaTi 2X26 WerSi Sesasmeli (235226- Dim)) 
dimeriT 

 cali 105 

sanaTi 1X26 WerSi Sesasmeli (235126)  cali 190 

sanaTi 1X26 WerSi Sesasmeli (235126- Emerg)) 
akumulatoriT 

 cali 30 

sanaTi 1X54 TabaSirmuyaos Werze (OPLE)   cali 30 

sanaTi 1X18 kibeze  (900806) -Flora  cali 26 

sanaTi 2X54 teq. saTavso, saxanZro kibeebi (200254 -
egv) 

 cali 65 

sanaTi 1X28 teq. saTavso, saxanZro kibeebi (200128 -
egv -Emerg) 

 cali 6 

sanaTi 1X54 teq. saTavso, saxanZro kibeebi (200154 -
egv - Emerg) 

 cali 15 

sanaTi 2X54 teq. saTavso, saxanZro kibeebi  (200254 -
egv - Emerg) 

 cali 20 

sanaTi 4X14 armstrongis WerSi  (Modus U 4X14W T5 

Opal) 
 cali 400 

sanaTi 4X14 armstrongis WerSi  (Modus U 4X14W T5 

Opal Emerg) akumulatoriT 
 cali 80 

ეზოს სანათი (ბოძი დიდი) ზედა პერიმეტრის ცალი 52 

ეზოს სანათი (ბოძი პატარა) ცალი 7 
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gasasvlelis maCvenebeli cali  31 

avariuli gasasvleli  cali 34 

sanaTi 1X18 xidis  (581232.849)  cali 19 

sanaTi 1X70 gare kedlis  (MA 6020.2)  cali 31 

auzis sanaTi 1X50v   cali 29 

sanitaruli sistemis danadgarebi     

PWBS-01 sasmeli wylis damxmare agregati kompl. 1 

SefuTuli, kontrolirebadi sixSiriT, vertikaluri, 

centrifugiani tumbo 
    

2 ZiriTadi, 1 sarezervo     

Qp = 7 m³/h     

Halt = 350 Pa     

Hüst = 5000 Pa     

Nel = 1,1 kW     

safirmo saxelwodeba: DAB " 3KVCX A.D. 30/80     

saventilacio sistema     

AHU-01/EF-01 foeSi (FOYER) unit 1 
Sereuli  haeri, orsarTuliani, Sida tipis      

mimwodebeli ventilatori (Supply Fan )     

V=30770 m3/h     

H = 600 Pa ( statikuri  wnevis danakargi)     

ventilatoris siCqare: 988 rpm     

Nel=30 kW     

ventilatoris xmis done = 80 dB(A)     

gamacxelbeli kaloriferi (Heating Coil )     

siTbos warmadoba = 193000 W     

gaTbobis wylis temperatura = 80/60°C     

haeris Sesvlis  temperatura (Air inlet temperature) = 

11,8°C 
    

haeris gamosvlis temperatura(Air outlet temperature) 
= 31°C 

    

gamaciebeli kaloriferi  (Cooling Coil )     

gagrilebis warmadoba = 252000 W  simZlavre     

gamaciebeli wylis temperatura  = 7/12°C     

haeris Sesvlis  temperatura = 27,9°C     

haeris gamosvlis temperatura = 15°C     

filtri:     

filtris klasi  = G4 (panelis tipis )     

filtris klasi = F7 (CanTisebri filtri )     

filtris efeqturoba  = 85     
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xmis CamxSobi ( mimwodebel mxareze)      

L (sigrZe)=1200 mm,250 Hz , xmis CamxSoba - 18db     

gamwovi ventilatori (Exhaust fan ) :     

V = 27720 m3/h     

H = 600 Pa ( statikuri wnevis danakargi)     

ventilatoris siCqare: 735 rpm     

Nel=15 kW     

maqsimaluri xmis  done = 80 dB(A)     

filtri:     

filtris klasi = G4 (panelis tipis)     

filtris efeqturoba  = 85     

CamxSobi ( ukana mxaraze)     

L=1200 mm,250 Hz ,xmis CamxSobi - 18db     

brendi: CARRIER, TETİSAN, AIRFEL, GEA, WOLF     

AHU-02/EF-02  - foeSi unit 1 
Sereuli  haeri, orsarTuliani, Sida tipis      

mimwodebeli ventilatori (Supply Fan )     

V=19250 m3/h     

H = 600 Pa ( statikuri wnevis danakargi)     

ventilatoris siCqare: 1567 rpm     

Nel=13 kW     

maqs. xmis done = 80 dB(A)     

gamacxelbeli kaloriferi (Heating Coil )     

siTbos warmadoba (Heating capacity) = 190000 W     

gamaTbobeli wylis temperat.  (Heating water 

temperatures) = 80/60°C 
    

haeris Sesvlis  temperatura (Air inlet temperature) = 

0,4°C 
    

haeris gamosvlis temperatura (Air outlet temperature) 

= 30°C 
    

gamaciebeli kaloriferi  (Cooling Coil )     

gagrilebis warmadoba (Cooling capacity) = 270000 W     

gamaciebeli wylis temperat. (Cooling water 

temperatures) = 7/12°C 
    

haeris Sesvlis  temperatura = 32°C     

haeris gamosvlis temperatura = 15°C     

filtri:     

filtris klasi = G4 (panelis tipi)     

filtris klasi = F7 (CanTisebri filtri)     

filtris efeqturoba  = 85      

xmis CamxSobi ( mimwodebel mxareze)      
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L=1200 mm,250 Hz , xmis CamxSobi (sound absorption)- 

18db 
    

gamwovi ventilatori (Exhaust fan ) :     

V = 23250 m3/h     

H = 600 Pa ( statikuri wnevis danakargi)     

ventilatoris siCqare: 1132 rpm     

Nel=7,5 kW     

maqsimaluri xmis done = 80 dB(A)     

filtri:     

filtris klasi = G4 (panelis tipi)     

filtris  efeqturoba = 85     

CamxSobi ( ukana mxareze)     

L=1200 mm,250 Hz ,xmis CamxSobi - 18db     

brendi: CARRIER, TETİSAN, AIRFEL, GEA, WOLF     

AHU-03/EF-03 -  foeSi unit 1 
Sereuli  haeri, orsarTuliani, Sida tipis      

Tbo mcvleSi haeris moZraobis siCqare iqneba- 3 

m/sec. 
    

AHU  sigane (Width)  : 3.000 mm. (max.)     

AHU   simaRle (Height)  : 2x1.750 = 3.500 mm. (max.)     

mimwodebeli ventilatori (Supply Fan )     

V=34140 m3/h     

H = 600 Pa ( statikuri wnevis danakargi)     

ventilatoris siCqare: 1203 rpm     

Nel=30 kW     

maqsimaluri xmis done = 80 dB(A)     

gamacxelebeli kaloriferi (Heating Coil )     

siTbos warmadoba = 230000 W     

gamaTbobeli wylis temperatura = 80/60°C     

haeris Sesvlis  temperatura = 8,9°C     

haeris gamosvlis temperatura = 29°C     

   gamaciebeli kaloriferi  (Cooling Coil )     

gagrilebis warmadoba = 330000 W     

gamaciebeli wylis temperatura = 7/12°C     

haeris Sesvlis  temperatura (Air inlet temperature) = 

29°C 
    

haeris gamosvlis temperatura (Air outlet temperature) 

= 15°C 
    

filtri:     

filtris klasi = G4 (panelis tipi)     

filtris klasi = F7 (CanTisebri filtri)     

 filtris efeqturoba  (Filter efficiency )= 85     
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CamxSobi miwodebis mxareze ( Silencer (on the supply 

side)/) 
    

L=1200 mm,250 Hz , xmis CamxSoba (sound absorption) 18db     

gamwovi ventilatori (Exhaust fan) :     

V = 40500 m3/h     

H = 600 Pa ( statikuri wnevis danakargi )     

ventilatoris siCqare: 665 rpm     

Nel=22 kW     

maqs. wnevis danakargi  = 80 dB(A)     

filtri:     

filtris klasi = F7 (CanTisebri filtri)     

filtris efeqturoba  = 85      

xmis CamxSobi (ukana mxareze)     

L=1200 mm,250 Hz ,xmis CamxSobi - 18db     

brendi: CARRIER, TETİSAN, AIRFEL, GEA, WOLF     

AHU-04/EF-04 foeSi    unit 1 
Sereuli  haeri, orsarTuliani, Sida tipis      

mimwodebeli ventilatori (Supply Fan )     

V=8280 m3/h     

H = 600 Pa ( statikuri wnevis danakargi)     

ventilatoris siCqare: 1846 rpm     

Nel=7,5 kW     

maqs. xmis done = 80 dB(A)     

gamacxelebeli kaloriferi (Heating Coil )     

siTbos warmadoba = 77000 W     

gamaTbobeli wylis temperatura = 80/60°C     

haeris Sesvlis  temperatura (Air inlet temperature) = 

6°C 
    

haeris gamosvlis temperatura (Air outlet temperature) 

= 30°C 
    

   gamaciebeli kaloriferi  (Cooling Coil )     

gagrilebis warmadoba (Cooling capacity)  = 90000 W     

gamaciebeli wylis temperatura = 7/12°C     

haeris Sesvlis  temperatura (Air inlet temperature) = 

30°C 
    

haeris gamosvlis temperatura (Air outlet temperature) 

= 15°C 
    

filtri:     

filtris klasi = G4 (panelis tipi)     

filtris klasi = F7 (CanTisebri filtri)     

filtris efeqturoba = 85     

gamwovi ventilatori (Exhaust fan) :     
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V = 8250 m3/h     

H = 600 Pa ( statikuri wnevis danakargi)     

ventilatoris siCqare: 823 rpm     

Nel=5,5 kW     

maq. xmis done  = 80 dB(A)     

filtri:     

filtris klasi = G4 (panelis tipi)     

filtris efeqturoba = 85     

xmis CamxSobi (ukana mxareze)     

L=1200 mm,250 Hz ,xmis  CamxSoba 18db     

brendi: CARRIER, TETİSAN, AIRFEL, GEA, WOLF     

AHU-05/EF-05 foeSi unit 1 
Sereuli  haeri, orsarTuliani, Sida tipis      

Tbo mcvleSi haeris moZraobis siCqare iqneba-3 

m/sec. 
    

AHU  sigane (Width ) : 3.000 mm. (max.)     

AHU simaRle (Height ): 2x1.750 = 3.500 mm. (max.)     

mimwodebeli ventilatori (Supply Fan )     

V=39270 m3/h     

H = 600 Pa ( statikuri wnevis danakargi)     

ventilatoris siCqare: 1201 rpm     

Nel=30 kW     

maqsim. xmis done = 80 dB(A)     

gamacxelebeli kaloriferi (Heating Coil )     

siTbos warmadoba (Heating capacity) = 204000 W 
Old cap. : 218000 W. New 

cap. : 204000 W. 
  

gamaTbobeli wylis temperatura (Heating water 

temperatures) = 80/60°C 
    

haeris Sesvlis  temperatura = 12,4°C     

haeris gamosvlis temperatura  = 29°C     

gamaciebeli kaloriferi      

gagrilebis warmadoba = 270000 W 
Old cap. : 288000 W. New 

cap. : 270000 W. 
  

gamaciebeli wylis temperatura = 7/12°C     

haeris Sesvlis  temperatura  = 27,7°C     

haeris gamosvlis temperatura = 15°C     

filtri:     

filtris klasi = G4 (panelis tipi)     

filtris klasi = F7 (CanTisebri filtri)     

filtris efeqturoba  = 85      

xmis CamxSobi (miwodebis mxareze)      

L=1200 mm,250 Hz ,xmis CamxSobi - 18db     
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gamwovi ventilatori (Exhaust fan ) :     

V=39270 m3/h     

H = 600 Pa (statikuri wnevis danakargi)     

ventilatoris siCqare: 670 rpm     

Nel=22 kW     

maqsimaluri xmis done = 80 dB(A)     

filtri:     

filtris klasi = G4 (panelis tipi)     

filtris efeqturoba = 85     

xmis CamxSobi (ukana mxareze)     

L=1200 mm,250 Hz , xmis CamxSobi -  18db     

brendi: CARRIER, TETİSAN, AIRFEL, GEA, WOLF     

AHU-06/EF-06 - foeSi unit 1 
Sereuli  haeri, orsarTuliani, Sida tipis      

mimwodebeli ventilatori      

V=43000 m3/h     

H = 600 Pa ( statikuri wnevis danakargi)     

ventilatoris siCqare: 1818 rpm     

Nel=30 kW     

maqsimaluri xmis done = 80 dB(A)     

gamacxelebeli kaloriferi     

siTbos warmadoba = 228000 W     

gamaTbobeli wylis temperatura  = 80/60°C     

haeris Sesvlis  temperatura  = 13°C     

haeris gamosvlis temperatura = 29°C     

gamagrilebeli kaloriferi     

gagrilebis warmadoba = 293000 W     

gagrilebis wylis warmadoba = 7/12°C     

haeris Sesvlis  temperatura = 27,5°C     

haeris gamosvlis temperatura = 15°C     

filtri:     

filtris klasi = G4 (panelis tipi)     

filtris klasi = F7 (CanTisebri filtri)     

filtris efeqturoba  = 85      

CamxSobi miwodebis mxareze      

L=1200 mm,250 Hz ,xmis CamxSobi- 18db     

gamwovi ventilatori:     

V=42880 m3/h     

H = 600 Pa ( statikuri wnevis danakargi)     

ventilatoris siCqare: 957 rpm     
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Nel=18,5 kW     

maqsimaluri xmis done = 80 dB(A)     

filtri:     

filtris klasi = G4 (panelis tipi)     

filtris efeqturoba = 85     

xmis CamxSobi (ukana mxareze)     

L=1200 mm,250 Hz ,xmis CamxSobi -18db     

brendi: CARRIER, TETİSAN, AIRFEL, GEA, WOLF     

AHU-07/EF-07 auditoriis nawili unit 1 
Sereuli  haeri, orsarTuliani, Sida tipis      

mimwodebeli ventilatori (Supply Fan )     

V=9720 m3/h     

H = 400 Pa ( statikuri wnevis danakargi)     

ventilatoris siCqare: 1635 rpm     

Nel=7,5 kW     

maqsimaluri xmis done  = 80 dB(A)     

gamacxelebeli kaloriferi      

siTbos warmadoba = 85000 W     

gamaTbobeli wylis temperatura = 80/60°C     

haeris Sesvlis  temperatura  = 0,9°C     

haeris gamosvlis temperatura  = 27°C     

gamaciebeli kaloriferi      

gagrilebis warmadoba= 88000 W 
Old cap. : 288000 W. New 

cap. : 270000 W. 
  

gagrilebis wylis warmadoba = 7/12°C     

haeris Sesvlis  temperatura = 28,6°C     

haeris gamosvlis temperatura  = 15°C     

filtri:     

filtris klasi = G4 (panelis tipi)     

filtris klasi = F7 (CanTisebri filtri)     

filtris efeqturoba  = 85      

gamwovi ventilatori:     

V=9720 m3/h     

H = 400 Pa ( statikuri wnevis danakargi)     

ventilatoris siCqare: 1234 rpm     

Nel=5,5 kW     

maqsimaluri xmis done = 80 dB(A)     

filtri:     

filtris klasi = G4 (panelis tipi)     

filtris efeqturoba  = 85      
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xmis CamxSobi (ukana mxareze)     

L=1200 mm,250 Hz , xmis CamxSobi  18db     

brendi: CARRIER, TETİSAN, AIRFEL, GEA, WOLF     

AHU-08/EF-08 saofise nawili marcxena mxareze unit 1 
Tburi rekoperatori, orsarTuliani, Sida tipi      

mimwodebeli ventilatori     

V=21636 m3/h     

H = 450 Pa ( statikuro wnevis danakargi)     

ventilatoris siCqare: 1818 rpm     

Nel=15 kW     

maqsimaluri xmis done = 80 dB(A)     

gamacxelebeli kaloriferi      

siTbos warmadoba = 123000 W 
Old cap. : 116000 W. New 

cap. : 123000 W. 
  

gamaTbobeli wylis temperatura  = 80/60°C     

haeris Sesvlis  temperatura = -8°C     

haeris gamosvlis temperatura = 20°C     

gamaciebeli kaloriferi      

gagrilebis warmadoba = 275000 W 
Old cap. : 292000 W. New 

cap. : 275000 W. 
  

gagrilebis wylis warmadoba  = 7/12°C     

haeris Sesvlis  temperatura= 35°C     

haeris gamosvlis temperatura  = 25°C     

Tburi rekuperatori  (Heat Recovery Part)     

firfituli tipis rekuperatori (From air to air plate 

type heat exchanger)  
    

minimaluri efeqturoba: %50     

filtri:     

filtris klasi = G4 (panelis tipi)     

filtris klasi = F7 (CanTisebri filtri)     

filtris efeqturoba  = 85      

xmis CamxSobi (mimwodebis mxareze) Silencer (on the 

supply side) 
    

L=1200 mm,250 Hz , xmis CamxSobi - 18db     

gamwovi ventilatori:     

V=21541 m3/h     

H = 400 Pa ( statikuri wnevis danakargi)     

ventilatoris siCqare: 1476 rpm     

Nel=11 kW     

maqsiamluri xmis done  = 80 dB(A)     

filtri:     

filtris klasi = G4 (panelis tipi)     
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filtris efeqturoba  = 85      

xmis CamxSobi (ukana mxareze)     

L=1200 mm,250 Hz , xmis CamxSobi - 18db     

brendi: CARRIER, TETİSAN, AIRFEL, GEA, WOLF     

AHU-09/EF-09 saofise farTis nawilis marj. 
mxarezeE 

unit 1 

Tburi rekoperatori, orsarTuliani, Sida tipi      

mimwodebeli ventilatori      

V=11880 m3/h     

H = 450 Pa ( statikuri wnevis danakargi)     

ventilatoris siCqare: 1414 rpm     

Nel=15 kW     

maqsimalrui xmis done = 80 dB(A)     

gamacxelebeli kaloriferi     

siTbos warmadoba = 70000 W 
Old cap. : 75000 W. New cap. 

: 70000 W. 
  

gamaTbobeli wylis temperatura = 80/60°C     

haeris Sesvlis  temperatura = -8°C     

haeris gamosvlis temperatura  = 20°C     

gamaciebeli kaloriferi     

gagrilebis warmadoba = 152000 W 
Old cap. : 189000 W. New 

cap. : 152000 W. 
  

gamaciebeli wylis temperatura = 7/12°C     

haeris Sesvlis  temperatura = 35°C     

haeris gamosvlis temperatura  = 20°C     

 Tburi rekuperatoriH(Heat Recovery Part)     

firfituli tipis rekuperatori (From air to air plate 

type heat exchanger)  
    

min. efeqturoba: %50     

filtri:     

filtris klasi = G4 (panelis tipi)     

filtris klasi = F7 (CanTisebri filtri)     

filtris efeqturoba  = 85      

xmis CamxSobi (mimwodebis mxareze)     

L=1200 mm,250 Hz , xmis CamxSoba - 18db     

gamwovi ventilatori:     

V=13280 m3/h     

H = 450 Pa ( statikuri wnevis danakargi)     

ventilatoris siCqare: 1044 rpm     

Nel=7,5 kW     

xmis maqs. done  = 80 dB(A)     

filtri:     
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filtris klasi = G4 (panelis tipi)     

filtris efeqturoba  = 85      

xmis CamxSobi (ukana mxareze)      

L=1200 mm,250 Hz , xmis CamxSobi  18db     

brendi: CARRIER, TETİSAN, AIRFEL, GEA, WOLF     

AHU-10/EF-10 foeSi  (sarezervo) unit 1 
Sereuli  haeri, orsarTuliani, Sida tipis      

Tbo mcvleSi haeris moZraobis siCqare iqneba-3 

m/sec. 
    

AHU sigane (Width)  : 3.000 mm. (max.)     

AHU simaRle(Height) : 2x1.750 = 3.500 mm. (max.)     

mimwodebeli ventilatori     

V=34140 m3/h     

H = 600 Pa (statikuri wnevis danakargi)     

ventilat.siCqare:cvladi,sixSiris 
invertori(variable,frequency inverter) 

    

Nel=30 kW     

maqs. xmis done = 80 dB(A)     

gamacxelebeli kaloriferi     

siTbos warmadoba = 230000 W 
Old cap. : 271000 W. New 

cap. : 230000 W. 
  

gamaciebeli wylis temperatura = 80/60°C     

haeris Sesvlis  temperatura = 8,9°C     

haeris gamosvlis temperatura = 29°C     

gamaciebeli kaloriferi      

gagrilebis warmadoba = 330000 W 
Old cap. : 378000 W. New 

cap. : 330000 W. 
  

gamaciebeli wylis temperatura = 7/12°C     

haeris Sesvlis  temperatura = 29°C     

haeris gamosvlis temperatura = 15°C     

filtri:     

filtris klasi = G4 (panelis tipi)     

filtris klasi = F7 (CanTisebri filtri)     

filtris efeqturoba  = 85      

CamxSobi (mimwodebis mxareze)     

L=1200 mm,250 Hz ,xmis CamxSobi - 18db     

gamwovi ventilatori:     

V=40500 m3/h     

H = 600 Pa ( statikuri wnevis danakargi)     

ventilatoris siCqare: cvladi,sixSiris invertori     

Nel=15 kW     

maqsimaluri xmis done = 80 dB(A)     
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filtri:     

filtris klasi = G4 (panelis tipi)     

filtris efeqturoba  = 85      

xmis CamxSobi (ukana mxareze)      

L=1200 mm,250 Hz ,xmis CamxSobi 18db     

brendi: CARRIER, TETİSAN, AIRFEL, GEA, WOLF     

EF-12 WC EXHAUST FAN erT 1 

Roof type     

V = 1200 m3/h     

H = 300 Pa (Static pressure loss)     

Max.Sound level = 80 dB(A)     

Trade Name: " Systemair " DHS 355E4     

EF-13 WC EXHAUST FAN 

erT 1 

Roof type 

V = 100 m3/h 

H = 200 Pa (Static pressure loss) 

Max.Sound level = 80 dB(A) 

Trade Name: " Systemair " TFER 160 

      

EF-14 WC EXHAUST FAN 

erT 1 

Roof type 

V = 4000 m3/h 

H = 300 Pa (Static pressure loss) 

Max.Sound level = 80 dB(A) 

Trade Name: " Systemair " HHS 450DV 

      

EF-16 KITCHEN EXHAUST FAN 

erT 1 

Roof type,120 C temprature continous strength 

V = 11000 m3/h 

H = 600 Pa (Static pressure loss) 

Max.Sound level = 80 dB(A) 

Trade Name: " Systemair " DVV 630D4 

      

GEF-1/GEF-2 GENERATOR ROOM EXHAUST FAN 

erT 2 

In line type 

V = 1.750 m3/h 

H = 50 Pa (Static pressure loss) 

Trade Name: " Systemair " DVV 800D6 
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EF-18 OIL SEPERATOR ROOM EXHAUST FAN 

erT 1 

In line type 

V = 200 m3/h 

H = 150 Pa (Static pressure loss) 

Max.Sound level = 80 dB(A) 

Trade Name: " Systemair " TFER 160 

      

SEF-01 SMOKE EXHAUST FAN 

erT 1 

Resist to 300 C for two hours 

V = 52650 m3/h 

H = 500 Pa (Static pressure loss) 

Trade Name: " Systemair " AXC 1000-10 

      

FSF-01 STAIR PRESSURISATION FAN 

erT 1 

Resist to 300 C for two hours 

V = 35000 m3/h 

H = 600 Pa (Static pressure loss) 

Trade Name: " Systemair " AXC 630-9 

      

FSF-02 ELEVATOR PRESSURISATION FAN 

erT 1 

Resist to 300 C for two hours 

V = 28000 m3/h 

H = 600 Pa (Static pressure loss) 

Trade Name: " Systemair " AXC 630-9 

      

FSF-03 STAIR PRESSURISATION FAN 

erT 1 

Resist to 300 C for two hours 

V = 35000 m3/h 

H = 600 Pa (Static pressure loss) 

Trade Name: " Systemair " AXC 630-9 

      

FSF-04 STAIR PRESSURISATION FAN 

erT 1 

Resist to 300 C for two hours 

V = 35000 m3/h 

H = 600 Pa (Static pressure loss) 

Trade Name: " Systemair " AXC 630-9 

      

gaTbobis sistemis danadgari     

B-01   boileri erT. 1 
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foladis tipis  

Qh = 950 KW  

wylis Sida da gare temperatura = 80°C/60°C 

Pcon = 6 bar  

safirmo dasaxeleba: " FERROLI "  PREXTHERM 940 

B-02 boileri 

erT. 1 

foladis tipis  

Qh = 950 KW  

wylis Sida da gare temperatura = 80°C/60°C 

Pcon = 6 bar  

safirmo dasaxeleba: " FERROLI "  PREXTHERM 940 

B-03   boileri (sarezervo) 

erT. 1 

foladis tipis  

Qh = 950 KW  

wylis Sida da gare temperatura = 80°C/60°C 

Pcon = 6 bar  

safirmo dasaxeleba: " FERROLI "  PREXTHERM 940 

BR-01 sacecxle 

erT. 1 
proporciuli, bunebrivi gazis sacecxle 

sacecxlis simZlavre:  Q= 280-995 kW 

safirmo saxelwodeba: " Ecoflam "  BLU 1700.1 PAB 

BR-02   sacecxle 

erT. 1 
proporciuli, bunebrivi gazis sacecxle 

sacecxlis simZlavre Q= 280-995 kW 

safirmo saxelwodeba: " Ecoflam "  BLU 1700.1 PAB 

BR-03 sacecxle (sarezervo) 

erT. 2 

proporciuli, orgvar sawvavze momuSave 

(dizelis sawvavi da bunebrivi gazi) 

sacecxlis simZlavre Q= 280-995 kW 

safirmo saxelwodeba: " Ecoflam "   Multicalor 170PAB 

HWT-01 cxeli wylis avzi 

erT. 2 

higienuri tipis 

V=1000 litri 

Q=1700 l/h  (10/55 ºC) 

Pkon=10 bar  wylis gacxelebis temperatura (80/60º C) 

safirmo saxelwodeba: "ELBI" BSM500 

HWP-04 AHU gaTbobis sistemis pirveladi sqemis tumbo 
erT. 1 

erT xazze ganlagebuli, erTiani 
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Wavlis debiti: V=64,4 m3/h 

wneva: Hm=250 kpa (statikuri wnevis danakargi) 

siswrafe: 1450 rpm 

wylis temperatura: 80°C/60°C 

safirmo saxelwodeba: " DAB " CM 80-2700T 

HWP-05 AHU gaTbobis sistemis pirveladi sqemis tumbo 

erT. 1 

erT xazze ganlagebuli, erTiani 

Wavlis debiti: V=64,4 m3/h 

wneva: Hm=250 kpa (statikuri wnevis danakargi) 

siswrafe: 1450 rpm 

wylis temperatura: 80°C/60°C 

safirmo saxelwodeba: " DAB " CM 80-2700T 

HWP-06 ventilator-spiralis gaTbobis sistemis 

erT. 1 

pirveladi sqemis tumbo 

erT xazze ganlagebuli, erTiani 

Wavlis debiti: V=7,0 m3/h 

wneva: Hm=250 kpa (statikuri wnevis danakargi) 

siswrafe: 1450 rpm 

wylis temperatura: 80°C/60°C 

safirmo saxelwodeba: " DAB " CM 80-2700T 

HWP-07 ventilator-spiralis gaTbobis sistemis 
erT. 

1 

pirveladi sqemis tumbo 

erT xazze ganlagebuli, erTiani   

Wavlis debiti: V=7,0 m3/h   

wneva: Hm=250 kpa (statikuri wnevis danakargi)   

siswrafe: 1450 rpm   

wylis temperatura: 80°C/60°C   

safirmo saxelwodeba: " DAB " CM 80-2700T   

HWP-08 cxeli wylis gaTbobis sistemis pirveladi 
erT. 

1 

sqemis tumbo 

erT xazze ganlagebuli, erTiani   

Wavlis debiti: V=13,6 m3/h   

wneva: Hm=100 kpa (statikuri wnevis danakargi)   

siswrafe: 1450 rpm   

wylis temperatura: 80°C/60°C   

safirmo saxelwodeba: " DAB " CM 50-1270T   
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HWP-09 cxeli wylis gaTbobis sistemis pirveladi 

erT. 1 

sqemis tumbo 

erT xazze ganlagebuli, erTiani 

Wavlis debiti: V=13,6 m3/h 

wneva: Hm=100 kpa (statikuri wnevis danakargi) 

siswrafe: 1450 rpm 

wylis temperatura: 80°C/60°C 

safirmo saxelwodeba: " DAB " CM 50-1270T 

HWP-10 cxeli wylis cirkulaciis tumbo 

erT. 1 

erT xazze ganlagebuli, erTiani 

Wavlis debiti: V=2,5 m3/h 

wneva: Hm=125 kpa (statikuri wnevis danakargi) 

siswrafe: 1450 rpm 

wylis temperatura: 55°C/10°C 

safirmo saxelwodeba   : " DAB " CM 40-1300T 

HWP-11 cxeli wylis cirkulaciis tumbo erT. 1 

erT xazze ganlagebuli, erTiani     

Wavlis debiti: V=2,5 m3/h     

wneva: Hm=125 kpa (statikuri wnevis danakargi)     

siswrafe: 1450 rpm     

wylis temperatura: 55°C/10°C     

safirmo saxelwodeba   : " DAB " CM 40-1300T     

HWP-14 AHU-03 qselis meore rigis sistemis tumbo  

erT. 1 

erT xazze ganlagebuli, erTiani 

Wavlis debiti: V=11,7 m3/h 

wneva: Hm=65 kpa (statikuri wnevis danakargi) 

siswrafe: 1450 rpm 

wylis temperatura: 80°C/60°C 

safirmo saxelwodeba   : " DAB " BPH 150/280 

 drenajis tumbo 

erT. 1 

Wavlis debiti: V=140,0 m3/h 

wneva: Hm=80 kpa (statikuri wnevis danakargi) 

wylis temperatura: 80°C/60°C 

safirmo saxelwodeba   : " DAB " FEKA 4100,2T S/D 

400/50T 

HWP-16 AHU-05 qselis meore rigis sistemis tumbo  
erT. 1 

Wavlis debiti: V=8,0 m3/h 
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wneva: Hm=40 kpa (statikuri wnevis danakargi) 

wylis temperatura: 80°C/60°C 

safirmo saxelwodeba   : " DAB " A56/180M 

HWP-17 AHU-06 qselis meore rigis sistemis tumbo  

erT. 1 

erT xazze ganlagebuli, erTiani 

Wavlis debiti: V=9,8 m3/h 

wneva: Hm=65 kpa (statikuri wnevis danakargi) 

siswrafe: 1450 rpm 

wylis temperatura: 80°C/60°C 

safirmo saxelwodeba   : " DAB " BPH 120/250M 

HWP-18 AHU-07 qselis meore rigis sistemis tumbo  

erT. 1 

erT xazze ganlagebuli, erTiani 

Wavlis debiti: V=3,7 m3/h 

wneva: Hm=65 kpa (statikuri wnevis danakargi) 

siswrafe: 1450 rpm 

wylis temperatura: 80°C/60°C 

safirmo saxelwodeba   : " DAB " BPH 120/250M 

HWP-19 AHU-08 qselis meore rigis sistemis tumbo  

erT. 1 

erT xazze ganlagebuli, erTiani 

Wavlis debiti: V=5,2 m3/h 

wneva: Hm=65 kpa (statikuri wnevis danakargi) 

siswrafe: 1450 rpm 

wylis temperatura: 80°C/60°C 

safirmo saxelwodeba   : " DAB " BPH 120/250M 

HWP-20 AHU-09 qselis meore rigis sistemis tumbo  

erT. 1 

erT xazze ganlagebuli, erTiani 

Wavlis debiti: V=3,2 m3/h 

wneva: Hm=65 kpa (statikuri wnevis danakargi) 

siswrafe: 1450 rpm 

wylis temperatura: 80°C/60°C 

safirmo saxelwodeba   : " DAB " BPH 120/250M 

ET-01 gafarToebis cisterna boileris qselisaTvis 

erT. 1 
membrana, PN6 

V nominaluri = 500 lt 

Po = 200 kPa 

Pst = 170 kPa 
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Pe = 550 kPa 

Psv = 600 kPa 

wylis temperatura: 80°C/60°C 

safirmo saxelwodeba   : " ELBI " 500 

ET-02 gafarTeobis cisterna boileris qselisaTvis 

erT. 1 

membrana, PN6 

V nominaluri = 500 lt 

Po = 200 kPa 

Pst = 170 kPa 

Pe = 550 kPa 

Psv = 600 kPa 

wylis temperatura: 80°C/60°C 

safirmo saxelwodeba   : " ELBI " 500 

ET-03 gafarTeobis cisterna boileris qselisaTvis 

erT. 1 

membrana, PN6 

V nominaluri = 500 lt 

Po = 200 kPa 

Pst = 170 kPa 

Pe = 550 kPa 

Psv = 600 kPa 

wylis temperatura: 80°C/60°C 

safirmo saxelwodeba   : " ELBI " 500 

ET-04 gafarToebis sistema gaTbobis sistemis 

erT. 1 

qselisaTvis 

membrana, PN6 

V nominaluri = 1500 lt 

Po = 200 kPa 

Pst = 170 kPa 

Pe = 550 kPa 

Psv = 600 kPa 

wylis temperatura: 80°C/60°C 

safirmo saxelwodeba   : " ELBI " 

BT-01, vertikaluri damabalansebeli avzi 
erT. 1 

diametri F 500 mm 

ventilator-spirali, Fan-coil 

erT. 34 
ventilator-spirali panelis safuZvelze, 4 mili 

zafxulis:  Tws:7oC Twr:12oC; Tr:25oC DB,%50 

SedarebiTi 
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tenianoba 

zamTris: Tws:80oC Twr:60oC Tr:20oC 

Qs:1500W ;Qt:2200W;Qh:2400W       

safirmo saxelwodeba   : " Carrier "   42NF25 

ventilator-spirali, Fan-coil     

ventilator-spirali panelis safuZvelze, 4 mili     

zafxulis  Tws:7oC Twr:12oC; Tr:25oC DB,%50 

SedarebiTi     

tenianoba 

zamTris: Tws:80oC Twr:60oC Tr:20oC     

Qs:2500W ;Qt:3400W;Qh:4100W      42NF43 erT. 80 

Qs:3300W ;Qt:4200W;Qh:5400W      42NF50 erT. 25 

Qs:4700W ;Qt:6100W;Qh:7300W      42NF75 erT. 30 

Qs:7300W ;Qt:9400W;Qh:11700W      42DWD16 erT. 3 

Qs:2500W ;Qt:2100W;Qh:5500W       TOP FAN VN-30 erT. 4 

Qs:2500W ;Qt:3400W;Qh:4100W       TOP FAN VN-60 erT. 6 

Qs:2500W ;Qt:6100W;Qh:14000W       TOP FAN VN-100 erT. 4 

safirmo saxelwodeba   : " Carrier " " FERROLI "     

      

gagrilebs danadgari     

CH-01 wylis gamagrilebeli kamera 

erT.  1 

mikroprocesoriT kontrolirebadi siTxis gamagrilebeli, 

iyenebs erT fazas, naxevrad hermetulia 

centrifuguli kompresori  

Q = 1173 kW-1268Kw 

macivari : R-134a 

muSaobis temperatura  : 7/12°C 

Nel : 270 kW 

safirmo saxelwodeba: " CARRIER "  30HXC345-PH3 

CH-02 wylis gamagrilebeli kamera 

erT. 1 

mikroprocesoriT kontrolirebadi siTxis gamagrilebeli 

iyenebs erT fazas, 

naxevrad hermetulia 

centrifuguli kompresori  

Q = 1173 kW-1268Kw 

macivari : R-134a 

muSaobis temperatura  : 7/12°C 

Nel : 270 kW 

safirmo saxelwodeba:" CARRIER "  30HXC345-PH3 

CH-03 wylis gamagrilebeli kamera (sarezervo) erT. 1 
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mikroprocesoriT kontrolirebadi siTxis gamagrilebeli 

iyenebs erT fazas,     

naxevrad hermetulia 

centrifuguli kompresori      

Q = 1173 kW-1268Kw     

macivari :R-134a     

muSaobis temperatura  : 7/12°C     

Nel : 270 kW     

safirmo saxelwodeba:" CARRIER "  30HXC345-PH3     

CT-01 koSkuri gamagrilebeli 

erT. 1 

centrifuguli ventilatori, daxuruli tipis 

Q = 1500 kW 

Tkg=38 °C Tkd= 33 °C  

safirmo saxelwodeba: "BALTIMORE" VXTN240XA 

CT-02 koSkuri gamagrilebeli 

erT. 1 

centrifuguli ventilatori, daxuruli tipis koSkuri 

gamagrilebeli 

Q = 1500 kW 

Tkg=38 °C Tkd= 33 °C  

safirmo saxelwodeba: "BALTIMORE" VXTN240XA 

CT-03 koSkuri gamagrilebeli (sarezervo) 

erT. 1 

centrifuguli ventilatori, daxuruli tipis koSkuri 

gamagrilebeli 

Q = 1500 kW 

Tkg=38 °C Tkd= 33 °C  

safirmo saxelwodeba: "BALTIMORE" VXTN240XA 

CTWP-01 koSkuri gamagrilebeli tumbo 

erT. 1 

erT rigSi, erTiani 

Wavlis debiti: V=248,1 m3/h 

wneva: Hm=330 kpa (statikuri wnevis danakargi) 

siswrafe: 1450 rpm 

wylis temperatura: 33°C/38°C 

safirmo saxelwodeba: " DAB " CP-G 125-4750T 

CTWP-02 koSkuris tipis gamagrilebeli tumbo 

erT. 1 

erT rigSi, erTiani 

Wavlis debiti: V=248,1 m3/h 

wneva: Hm=330 kpa (statikuri wnevis danakargi) 

siswrafe: 1450 rpm 

wylis temperatura: 33°C/38°C 

safirmo saxelwodeba: " DAB " CP-G 125-4750T 
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CTWP-03 koSkuris tipis  gamagrilebeli tumbo 

erT. 1 

erT rigSi, erTiani 

Wavlis debiti: V=248,1 m3/h 

wneva: Hm=330 kpa (statikuri wnevis danakargi) 

siswrafe: 1450 rpm 

wylis temperatura: 33°C/38°C 

safirmo saxelwodeba:  " DAB " CP-G 125-4750T 

CTWP-04 koSkuris tipis  gamagrilebeli tumbo 

(sarezervo) 

erT. 1 

erT rigSi, erTiani 

Wavlis debiti: V=248,1 m3/h 

wneva: Hm=330 kpa (statikuri wnevis danakargi) 

siswrafe: 1450 rpm 

wylis temperatura: 33°C/38°C 

safirmo saxelwodeba:  " DAB " CP-G 125-4750T 

CWP-01 gamagrilebeli tumbo 

erT. 1 

erT rigSi, erTiani 

Wavlis debiti: V=201,8 m3/h 

wneva: Hm=125 kpa (statikuri wnevis danakargi) 

siswrafe: 1450 rpm 

wylis temperatura: 7°C/12°C 

safirmo saxelwodeba: " DAB " CM 150-1600T 

CWP-02 gamagrilebeli tumbo 

erT. 1 

erT rigSi, erTiani 

Wavlis debiti: V=201,8 m3/h 

wneva: Hm=125 kpa (statikuri wnevis danakargi) 

siswrafe: 1450 rpm 

wylis temperatura: 7°C/12°C 

safirmo saxelwodeba: " DAB " CM 150-1600T 

CWP-03 gamagrilebeli tumbo 

erT. 1 

erT rigSi, erTiani 

Wavlis debiti: V=201,8 m3/h 

wneva: Hm=125 kpa (statikuri wnevis danakargi) 

siswrafe: 1450 rpm 

wylis temperatura: 7°C/12°C 

safirmo saxelwodeba: " DAB " CM 150-1600T 

CWP-04 gamagrilebeli tumbo  (sarezervo) 

erT. 1 erT rigSi, erTiani 

Wavlis debiti: V=201,8 m3/h 
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wneva: Hm=125 kpa (statikuri wnevis danakargi) 

siswrafe: 1450 rpm 

wylis temperatura: 7°C/12°C 

safirmo saxelwodeba: " DAB " CM 150-1600T 

CWP-05 AHU gamagrilebeli sistemis qselis tumbo 

erT. 1 

erT rigSi, erTiani 

Wavlis debiti: V=125,4 m3/h 

wneva: Hm=250 kpa (statikuri wnevis danakargi) 

siswrafe: 1450 rpm 

wylis temperatura: 7°C/12°C 

safirmo saxelwodeba: " DAB " CM 150-2405T 

CWP-06 AHU gamagrilebeli sistemis qselis tumbo 

erT. 1 

erT rigSi, erTiani 

Wavlis debiti: V=125,4 m3/h 

wneva: Hm=250 kpa (statikuri wnevis danakargi) 

siswrafe: 1450 rpm 

wylis temperatura: 7°C/12°C 

safirmo saxelwodeba: " DAB " CM 150-2405T 

CWP-07 AHU gamagrilebeli sistemis qselis tumbo 

erT. 1 

erT rigSi, erTiani 

Wavlis debiti: V=125,4 m3/h 

wneva: Hm=250 kpa (statikuri wnevis danakargi) 

siswrafe: 1450 rpm 

wylis temperatura: 7°C/12°C 

safirmo saxelwodeba: " DAB " CM 150-2405T 

CWP-08 AHU gamagrilebeli sistemis qselis tumbo  

(sarezervo) 

erT. 1 

erT rigSi, erTiani 

Wavlis debiti: V=125,4 m3/h 

wneva: Hm=250 kpa (statikuri wnevis danakargi) 

siswrafe: 1450 rpm 

wylis temperatura: 7°C/12°C 

safirmo saxelwodeba: " DAB " CM 150-2405T 

CWP-09 FCU gamagrilebeli sistemis qselis tumbo 

erT. 1 erT rigSi, erTiani 

Wavlis debiti: V=78,2 m3/h 

wneva: Hm=250 kpa (statikuri wnevis danakargi) 
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siswrafe: 1450 rpm 

wylis temperatura: 7°C/12°C 

safirmo saxelwodeba: " DAB " CM 80-3420T 

CWP-10 FCU gamagrilebeli sistemis qselis tumbo  

(sarezervo) 

erT. 1 

erT rigSi, erTiani 

Wavlis debiti: V=78,2 m3/h 

wneva: Hm=250 kpa (statikuri wnevis danakargi) 

siswrafe: 1450 rpm 

wylis temperatura: 7°C/12°C 

safirmo saxelwodeba: " DAB " CM 80-3420T 

ET-06 gafarToebis cisterna koSkuri sistemis 

qselisaTvis 

erT. 1 

membrana, PN10 

nominaluri moculoba = 500 lt 

Po = 200 kPa 

Pst = 170 kPa 

Pe = 550 kPa 

Psv = 600 kPa 

wylis temperatura: 33°C/38°C 

safirmo saxelwodeba: " ELBI " 

      

lifti 

      

Parts Name         nawilis dasaxeleba     

Traction machine traction machine sheave, load 

weighing device 
c. 1 

Zravi, Zravis Skivi,mowyobiloba winis 
makontrolebeli 

Magnetic Brakes         tormuzi c. 2 

Control Panel 
c. 1 

liftis kompiuteri 

Output voltage of power supply units 
c. 1 

eleqtrikuli avtomati 

Governor 
c. 1 

siCqaris maregulirebeli 

Main ropes and Governor ropes 
c. 5 

liftis trosi 

Landing devices 
c. 4 

sarTulebis  damafiqsirebeli xelsawyo  

Ropes & main compensation chain c. 1 
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trosi  da jaWvi 

Hanger case at all floors 
c. 4 

karis dasakidi yvela sarTulze 

Hatch doors 
c. 4 

holis kari 

Gate doors 
c. 1 

karis kontaqti 

Upper part of the gate door 
c. 1 

karis Zrava 

Inside Car 
c. 1 

kabina 

Car operating panel 
c. 1 

kabinis operirebis paneli  

Car station 
c. 1 

kabinis kompiuteri 

Safety Gear 
c. 1 

usafrTxoebis meqanizmi 

Top slowdown switch 

c. 1 
liftis siCqaris Semamcirebeli bolo sarTulze 

Bottom slowdown switch 

c. 1 liftis siCqaris Semamcirebeli pirvel 
sarTulze 

Safeties 
    

usafrTxoeba 

Car guide shoes 
c. 4 

kabinis mimmarTveli  kalotka  

CWT guide shoes 
c. 4 

sapirqonis mimmarTveli kalotka 

Equipment in the pit 
c. 5 

danadgarebi Saxtis WaSi 

Wiring and ducts in the hoistway. 
    

SaxtaSi gayvanilobebi da damiweba 

Hall buttons and indicator box. 
c. 4 

gamoZaxebis Rilakebis da indikatorebis yuTi 

Machine Room and Shaft condition 
    

samanqano da Saxtis mdgomareoba 

 

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სტრუქტურული დანაყოფების შენობების გათბობა-
გაგრილების სისტემების მომსახურება. 
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შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქ/ქართლის მთ.სამმართველოს მე-2 სახაზო  
საპატრულო  განყოფილების შენობა (გომბორი) 

150 კვა. გათბობის აგრეგატი ცალი 1 

65/180 საცირკულაციო ძრავი ცალი 1 

2/4 ბარიანი წნევის შემქმნელი ტუმბო ცალი 1 

ელ.ფარი ცალი 1 

გაგრილების აგრეგატი (ჩილერი)DELTA 160 კვა. ცალი 1 

ტევადური ბოილერი 150 ლიტ. ცალი 1 

55/130 საცირკულაციო ძრავი ცალი 1 

წყალმომარაგების ტუმბოს შეცვლა/შეკეთება ცალი 2 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქ/ქართლის მთ.სამმართველოს მე-3 სახაზო 
განყოფილების შენობა (თელეთი) 

70 კვა. გათბობის აგრეგატი ცალი 1 

55/130 საცირკულაციო ძრავი ცალი 1 

2/4 ბარიანი წნევის შემქმნელი ტუმბო ცალი 1 

ელ. ფარი ცალი 1 

თერმექსი 80 ლიტ. ცალი 1 

წყალსაქაჩი ტუმბო 2j-10 ცალი 1 

წყალმომარაგების ტუმბოს შეცვლა/შეკეთება ცალი 2 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის  ქ/ქართლის მთ.სამმართველოს შენობა 

100 კვა. გათბობის აგრეგატი  ცალი 1 

55/130 საცირკულაციო ძრავი ცალი 1 

2/4 ბარიანი წნევის შემქმნელი ტუმბო ცალი 1 

ელ.ფარი ცალი 1 

65/180 საცირკულაციო ძრავი ცალი 1 

მოცულობითი ბოილერი 100 ლიტ. ცალი 1 

წყალმომარაგების ტუმბოს შეცვლა/შეკეთება ცალი 2 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის კახეთის მთ.სამმართველოს შენობა 

70 კვა. გათბობის აგრეგატი ცალი 1 

55/130 საცირკულაციო ძრავი  ცალი 2 

2/4 ბარიანი წნევის შემქმნელი ტუმბო ცალი 1 

ელ.ფარი ცალი 1 

65/180 საცირკულაციო ძრავი ცალი 2 

მოცულობითი ბოილერი 80 ლიტ. ცალი 1 

ტვინიანი კომპრესორი 2/4 ბარი. ცალი 1 

წყალმომარაგების ტუმბოს შეცვლა/შეკეთება ცალი 2 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის კახეთის მთ.სამმართველოს  II სახაზო საპატრულო 
განყოფილების შენობა (ჩალაუბანი) 

100 კვა. გათბობის აგრეგატი ცალი 1 

55/130 საცირკულაციო ძრავი ცალი 1 

2/4 ბარიანი წნევის შემქმნელი ტუმბო ცალი 1 

ელ.ფარი ცალი 1 

65/180 საცირკულაციო ძრავი ცალი 2 

მოცულობითი ბოილერი 100 ლიტ. ცალი 1 

წყალმომარაგების ტუმბოს შეცვლა/შეკეთება ცალი 2 
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შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის შ/ქართლის მთ.სამმართველოს I სამმართველოს მე-2 
სახაზო საპატრულო განყოფილების შენობა (ოსიაური) 

70 კვა. გათბობის აგრეგატი ცალი 1 

55/130 საცირკულაციო ძრავი ცალი 1 

2/4 ბარიანი წნევის შემქმნელი ტუმბო ცალი 1 

ელ.ფარი ცალი 1 

წყალსაქაჩი ტუმბო 2j-10 ცალი 1 

წყალმომარაგების ტუმბოს შეცვლა/შეკეთება ცალი 2 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამცხე-ჯავახეთის მთ.სამმართველოს შენობა 

150 კვა. გათბობის აგრეგატი ცალი 1 

65/180 საცირკულაციო ძრავი ცალი 2 

2/4 ბარიანი წნევის შემქმნელი ტუმბო ცალი 1 

ელ.ფარი ცალი 1 

გაგრილების აგრეგატი (ჩილერი) Eskima 25 კვა. ცალი 4 

ტევადური ბოილერი 300 ლიტ. ცალი 1 

55/130 საცირკულაციო ძრავი ცალი 1 

წყალმომარაგების ტუმბოს შეცვლა/შეკეთება ცალი 2 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის გურიის მთ.სამმართველოს შენობა 

90 კვა. გათბობის აგრეგატი ცალი 1 

55/130 საცირკულაციო ძრავი ცალი 1 

2/4 ბარიანი წნევის შემქმნელი ტუმბო ცალი 1 

ელ.ფარი ცალი 1 

65/180 საცირკულაციო ძრავი ცალი 1 

მოცულობითი ბოილერი 80 ლიტ. ცალი 1 

ტვინიანი კომპრესორი 2/4 ბარი ცალი 1 

წყალმომარაგების ტუმბოს შეცვლა/შეკეთება ცალი 1 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის იმერეთის მთ.სამმართველოს I სახაზო საპატრულო 
სამმართველოს I სახაზო საპატრულო განყოფილების შენობა (ხევი) 

50 კვა. გათბობის აგრეგატი ცალი 1 

55/130 საცირკულაციო ძრავი ცალი 1 

2/4 ბარიანი წნევის შემქმნელი ტუმბო ცალი 1 

ელ. ფარი ცალი 1 

წყალსაქაჩი ტუმბო dab-10 ცალი 1 

წყალმომარაგების ტუმბოს შეცვლა/შეკეთება ცალი 2 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის იმერეთის მთ.სამმართველოს სასტუმროს შენობა 

120 კვა. გათბობის აგრეგატი ცალი 1 

საცირკულაციო ძრავი 55/130 ცალი 1 

საცირკულაციო ძრავი 65/130 ცალი 1 

ელ. ფარი ცალი 1 

მოცულობითი ბოილერი 150 ლიტ. ცალი 1 

წყალსაქაჩი ტუმბო kd25 ცალი 1 

წყალმომარაგების ტუმბოს შეცვლა/შეკეთება ცალი 2 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის იმერეთის მთ. სამმართველოს შენობა 

100 კვა. გათბობის აგრეგატი ცალი 1 

მოცულობითი ბოილერი 100 ლიტ. ცალი 1 
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საცირკულაციო ძრავი 65/130  ცალი 2 

65/180 საცირკულაციო ძრავი ცალი 1 

2/4 ბარიანი წნევის შემქმნელი ტუმბო ცალი 1 

ელ.ფარი ცალი 1 

წყალმომარაგების ტუმბოს შეცვლა/შეკეთება ცალი 2 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის იმერეთის მთ. სამმართველოს  I  სამმართველოს მე–4 
სახაზო–საპატრულო განყოფილების შენობა  (სოფ.გორისა) 

გათბობის ქვაბი BAUMAK 116 ცალი 1 

საცირკულაციო ტუმბო dab120/280 ცალი 1 
2მ3 წნევის შემქმნელი ტუმბო (ჰიდრონიცი) ცალი 1 
500 ლიტ. ტევადობის ბოილერი ცალი 1 

წყლის მიწოდების ტუმბო 20მ3/სთ–ში ცალი 1 

ელ. ფარი ცალი 1 

წყალმომარაგების ტუმბოს შეცვლა/შეკეთება ცალი 2 

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის იმერეთის მთ. სამმართველოს  I  სამმართველოს მე–4 
სახაზო–საპატრულო განყოფილების  ჭიათურის საგუშაგო (სოფ. ეწერი) 

150 ლიტ.–იანი თერმექსის წყლის გამათბობელი ცალი 1 
2მ3 წნევის შემქმნელი ტუმბო (ჰიდრონიცი) ცალი 1 
ელ.ფარი ცალი 1 

წყალმომარაგების ტუმბოს შეცვლა/შეკეთება ცალი 2 

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის გურიის მთ.სამმართველოს I სამმართველოს II სახაზო 
საპატრულო განყოფილების შენობა (სოფ.წყალწმინდა) 

120 კვა. გათბობის აგრეგატი ცალი 1 

55/130 საცირკულაციო ძრავი  ცალი 2 

2/4 ბარიანი წნევის შემქმნელი ტუმბო ცალი 1 

ელ.ფარი ცალი 1 

65/180 საცირკულაციო ძრავი ცალი 1 

მოცულობითი ბოილერი 100 ლიტ. ცალი 1 

წყალმომარაგების ტუმბოს შეცვლა/შეკეთება ცალი 2 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მცხეთა-მთიანეთის მთ.სამმართველოს II სახაზო 
საპატრულო სამმართველოს  კობის საგუშაგოს შენობა 

50 კვა.გათბობის აგრეგატი ცალი 1 

55/130 საცირკულაციო ძრავი ცალი 2 

2/4 ბარიანი წნევის შემქმნელი ტუმბო ცალი 1 

ტევადური ბოილერი 100 ლიტ. ცალი 1 

ელ.ფარი ცალი 1 

წყალმომარაგების ტუმბოს შეცვლა/შეკეთება ცალი 2 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მცხეთა-მთიანეთის მთ.სამმართველოს II სახაზო 
საპატრულო სამმართველოს  მლეთის საგუშაგოს შენობა 

50 კვა. გათბობის აგრეგატი ცალი 1 

55/130 საცირკულაციო ძრავი ცალი 2 

2/4 ბარიანი წნევის შემქმნელი ტუმბო ცალი 1 

ტევადური ბოილერი 100 ლიტ. ცალი 1 

ელ.ფარი ცალი 1 
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წყალმომარაგების ტუმბოს შეცვლა/შეკეთება ცალი 2 

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის მთ.სამმართველოს შენობა 

მოცულობითი ბოილერი 100 ლიტ. 220/380ვატ. ცალი 1 

100 კვა. გათბობის აგრეგატი ცალი 1 

საცირკულაციო ძრავი 65/130  ცალი 2 

65/180 საცირკულაციო ძრავი ცალი 1 

2/4 ბარიანი წნევის შემქმნელი ტუმბო ცალი 1 

ელ.ფარი ცალი 1 

წყალმომარაგების ტუმბოს შეცვლა/შეკეთება ცალი 2 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის მთ.სამმართველოს II 
სახაზო განყოფილების შენობა (სოფ.თეკლათი) 

მოცულობითი ბოილერი 100 ლიტ. ცალი 1 

გათბობის აგრეგატი 80 კვა. ცალი 1 

საცირკულაციო ძრავი 65/130 ცალი 1 

65/180 საცირკულაციო ძრავი ცალი 1 

2/4 ბარიანი წნევის შემქმნელი ტუმბო ცალი 1 

ელ.ფარი ცალი 1 

წყალმომარაგების ტუმბოს შეცვლა/შეკეთება ცალი 2 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქ/ქართლის მთ.სამმართველოს ს.ს.კ.გ „გარდაბნის 

რკინიგზა“ 

წყალმომარაგების ტუმბოს შეცვლა/შეკეთება ცალი 2 

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქ/ქართლის მთ.სამმართველოს ს.ს.კ.გ „ვახტანგისი“ 

წყალმომარაგების ტუმბოს შეცვლა/შეკეთება ცალი 2 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქ/ქართლის მთ.სამმართველოს ს.ს.კ.გ „ახკერპი“ 

წყალმომარაგების ტუმბოს შეცვლა/შეკეთება ცალი 2 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქ/ქართლის მთ.სამმართველოს ს.ს.კ.გ „სადახლო 

რკინიგზა“ 

წყალმომარაგების ტუმბოს შეცვლა/შეკეთება ცალი 2 

 

 

 

 

 

pretendentis xelmowera ______________________                 /                      /  
                                   b.a                                                                   xelmomweris saxeli, gvari 
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r e k v i z i t e b i 

                         

pretendentis dasaxeleba  

saidentifikacio kodi  

iuridiuli misamarTi  

faqtobrivi misamarTi  

ofisis telefoni  

mobiluri telefoni  

eleqtronuli fosta  

xelmZRvanelis saxeli da gvari  

 

 

 

aucilebeli piroba:  

 

 pretendentis mier erTian eleqtronul sistemaSi atvirTuli unda iqnes momsaxure bankis 
mier beWdiT damowmebuli sabanko rekvizitebi. 

 

 

 

 

 

 

 

pretendentis xelmowera ______________________              /                     /  
                                    b.a                                                                   xelmomweris saxeli, gvari 
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saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekrulebis proeqti 

   winamdebare xelSekruleba daido  20___ `   ~              TbilisSi 

   Semsyidveli -  Sss sapatrulo policiis departamenti, _________________ saxiT, 

   misamarTi:  

   sabanko rekvizitebi:  

mimwodebeli -  

misamarTi, telefoni -  

xelmZRvaneli -  

sabanko rekvizitebi -  

 

erTis mxriv - Semsyidveli da meores mxriv – mimwodebeli adastureben, rom maT 

Soris miRweulia SeTanxmeba Semdegze: Semsyidvelma gamoacxada eleqtronuli tenderi 

Sesyidvaze: 

 

(momsaxurebis mokle aRwera) 

romelSic gamarjvebulad gamovlinda mimwodeblis satendero winadadeba, 

romlis mixedviT man unda gauwios Semsyidvels zemoaRniSnuli momsaxureba Semdeg 

Tanxaze (mocemuli Tanxa warmodgenilia erTian eleqtronul sistemaSi dafiqsirebuli 

saboloo Tanxis Sesabamisad):  

 

(miuTiTeT xelSekrulebis Tanxa cifrebiT da sityvierad) 

(SemdgomSi `xelSekrulebis fasi~) 

winamdebare xelSekruleba adasturebs Semdegs: 

1. qvemoT CamoTvlili dokumentebi qmnian mocemul xelSekrulebas da 
warmoadgenen mis ganuyofel nawils, kerZod: 

a) winamdebare xelSekruleba; 

b) momsaxurebis gawevis adgilmdebareobebi (danarTi #1); 

g) fasebis cxrili (danarTi #2) 

d) komunaluri sistemebisa da manqana danadgarebis CamonaTvali (danarTi #3); 

e) teqnikuri davaleba; 

v) xelSekrulebis specifikuri pirobebi; 

 

     Semsyidvelis mxridan  mimwodeblis mxridan 
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specifikuri pirobebi 

erTis mxriv - Semsyidveli da meores mxriv – mimwodebeli, adastureben, rom maT Soris 

miRweulia SeTanxmeba Semdegze: 

                        

1. xelSekrulebis sagani 

 1.1 sxvadasxva Senobebis, maTTan arsebuli teritoriebisa da maTze ganlagebuli Senoba-

nagebobebis komunaluri da meqanikuri sistemebis servisuli momsaxureba danarTi #1-Si 

miTiTebuli konkretuli Senobebisa da adgilmdebareobebis Sesabamisad. 

 

2. xelSekrulebis Rirebuleba 

      2.1. gasawevi momsaxurebis saerTo Rirebuleba Seadgens ____________ lars, gasawevi 

momsaxurebis Rirebulebebisa da SesaZlo mosaxmari saTadarigo nawilebis Rirebulebis, 

aseve saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili Sesabamisi gadasaxadebis gaTvaliswinebiT. 

     2.2. 1 Tvis ganmavlobaSi gasawevi momsaxurebis Rirebuleba miTiTebulia danarTi #2-Si. 

     2.3. momsaxurebis periodis ganmavlobaSi SesaZlo mosaxmari saTadarigo nawilebis 

Rirebuleba miTiTebulia danarTi #2-Si, xelSekrulebis moqmedebis vadis amowurvis 

momentisaTvis aRniSnuli Tanxidan gamoumuSavebeli Tanxa darCeba `SemsyidvelTan~ da igi 

ar warmoSobs raime damatebiT valdebulebebs `mimwodeblis~ mimarT. 
 

3. mxareTa ufleba-movaleobani 

3.1. mimwodebeli iRebs valdebulebas  am xelSekrulebis pirobebis Sesabamisad 

xelSekrulebis ZalaSi Sesvlis dRidan – 2017 wlis 31 dekembris CaTvliT ganaxorcielos 

1.1 punqtiT gaTvaliswinebuli momsaxureba. 

3.2. mimwodebeli valdebulia gamoyos maRalkvalificiuri teqnikuri personalisgan 

dakompleqtebuli specialuri jgufi yvela saWiro xelsawyoebiT aRWurvili da danarTi #2-

Si miTiTebuli samuSao saaTebisa da periodulobebis Sesabamisad, saWiroebis SemTxvevaSi 

dauyovnebliv ganaxorcielos sistemebis  marTva (opireba), muSaobis procesis kontroli da 

defeqtis aRmoCenis SemTxvevaSi dauyovnebliv SekeTeba. 

3.3. mimwodebeli valdebulia SenobaSi arsebul liftSi dRe-Ramis nebismier dros 

mgzavris gaWedvis SemTxvevaSi dauyovnebliv, gonivrul vadebSi uzrunvelyos liftSi myofi 

pirovnebebis gamoyvana. 

3.4. mimiwodebeli valdebulia SenobaSi arsebul liftSi aRmoCenili nebismieri xarvezis 

aRmosafxvrelad dRe-Ramis nebismier dros moavlinos Sesabamisi specialisti Semsyidvelis 

moTxovnidan araugvianes 1 saaTis ganmavlobaSi.  

3.5. mimwodebeli valdebulia danarTi #2-is Sesabamisad gansazRvros momsaxure 

personalis raodenoba da samuSao grafiki. 

3.6. mimwodebeli valdebulia xelSekrulebis moqmedebis periodSi danarT #3-Si 

gaTvaliswinebul sistemebze dazianebis aRmoCenis SemTxvevaSi dauyovnebliv ganaxorcielos 

zianis aRmofxvra, im SemTxvevaSi Tu SeuZlebelia aRmoCenili zianis dauyovnebliv 

aRmofxvra mimwodebeli valdebulia Semsyidveli organizaciis mier gamoyofil 
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uflebamosil pirTan erTad dauyovnebliv Seadginos defeqturi aqti, defeqtur aqtSi 

miuTiTos aRmoCenili xarvezi, aRniSnuli xarvezis aRmofxvrisaTvis saWiro gasawevi 

momsaxurebebis CamonaTvali (SesakeTebeli detalebis gaTvaliswinebiT), momsaxurebis gawevis 

vadebi da aRniSnul vadebSi ganaxorcielos aRdgeniTi da profilaqtikuri momsaxurebebi. 

3.7. Semsyidveli organizacia valdebulia xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis 

srulad da jerovnad SesrulebisaTvis aunazRauros mimwodebels gaweuli momsaxurebis 

safasuri.  

3.8. Semsyidveli ar agebs pasuxs mimwodeblis mier mesame pirebisaTvis miyenebul zianze 

an zaralze. 

3.9. Semsyidveli ar agebs pasuxs mimwodeblis mier mesame piris mimarT nakisr 

valdebulebebze. 

 

4. momsaxurebis miReba-Cabarebis wesi 

       4.1 gaweul momsaxurebaze mxareebi adgenen miReba-Cabarebis aqts, romelSic 

miTiTebuli unda iyos gaweuli momsaxurebis detaluri aRwera, fasi da saerTo Rirebuleba. 

      4.2 mimwodeblis mier saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekrulebisa da masSi 

Semavali dokumentebis pirobebis Sesrulebaze, aseve Sesyidvis obieqtis xarisxze 

Semsyidvelis mxridan kontrols ganaxorcielebs Sss sapatrulo policiis departamentis 

safinanso-sameurneo uzrunvelyofis samarTvelos SenobaTa da materialur faseulobaTa 

eqspluataciis ganyofileba, romelic agreTve uflebamosilia Caataros momsaxurebis gawevis 

inspeqtireba, xolo mimwodebeli valdebulia xeli Seuwyos mas inspeqtirebis Catarebis 

dros. 

 

 

5. gasawevi momsaxurebis xarisxi da garantia 

      5.1 mimwodebeli iZleva garantias, rom mis mier gaweuli momsaxureba Sesrulebuli 

iqneba maRalxarisxovnad, winaaRmdeg SemTxvevaSi igi valdebulia sakuTari saxsrebiT 

dauyovnebliv ganaxorcielos zianis aRmofxvra, im SemTxvevaSi Tu SeuZlebelia aRmoCenili 

zianis dauyovnebliv aRmofxvra mimwodebeli valdebulia Semsyidveli organizaciis mier 

gamoyofil uflebamosil pirTan erTad dauyovnebliv Seadginos defeqturi aqti, defeqtur 

aqtSi miuTiTos aRmoCenili xarvezi, aRniSnuli xarvezis aRmofxvrisaTvis saWiro gasawevi 

momsaxurebebis CamonaTvali (SesakeTebeli detalebis gaTvaliswinebiT), momsaxurebis gawevis 

vadebi da aRniSnul vadebSi sakuTari saxsrebiT ganaxorcielos araxarisxovnad gaweuli 

momsaxurebis, aseve aRniSnuli momsaxurebis gawevis dros an/da momsaxurebis gawevis Sedegad 

gamovlenili nebismieri saxis zianis aRmofxvra.     

    5.2 mimwodebelma unda uzrunvelyos momsaxurebis usafrTxod gaweva, igi pasuxismgebelia 

usafrTxoebis normebis daucvelobiT gamowveul Sedegebze. 

    5.3 am xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli momsaxurebis gawevis periodSi mimwodeblis 

mier Semsyidvelze an/da mesame pirze  miyenebuli zianis riski mTlianad ekisreba 

mimwodebels. 
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6. angariSsworeba 

             6.1. angariSsworeba mimwodebelTan ganxorcieldeba larebSi.  

      6.2 angariSsworeba ganxorcieldeba etapobrivad (SesaZlebelia yovelTviurad) faqtiurad 

gaweuli momsaxurebisa da faqtobrivad gamoyenebuli saxarji masalebis (aseTis arsebobis 

SemTxvevaSi) Rirebulebebis mixedviT miReba-Cabarebis aqtis gaformebisa da saqarTvelos 

kanonmdeblobiT dadgenili Sesabamisi dokumentebis warmodgenidan 30 sabanko dRis ganmavlobaSi.   

    6.3. angariSsworebis forma iqneba unaRdo. gadaricxva moxdeba xelSekrulebaSi 

miTiTebul mimwodeblis sabanko angariSze. 

    6.4 vinaidan xelSekrulebis 2.1 punqtis Sesabamisad angariSsworeba xorcieldeba 

saabonento gadasaxadisa da faqtobrivad moxmarebuli saTadarigo nawilebis Rirebulebis 

gaTvaliswinebiT, xelSekrulebis vadis amowurvis momentisTvis 2.1 punqtSi aRniSnuli 

saerTo Rirebulebidan gauxarjavi Tanxa rCeba Semsyidvels da masze raime moTxovnis 

wayenebis ufleba mimwodebels ar gaaCnia. 

   6.5 6.2 punqtis SesrulebisTvis warmodgenili dokumentaciis sisruleze da realobaze 

pasuxismgebelia 4.2 punqtSi miTiTebuli ganyofileba. 

 

 

7. fasebi 

     7.1 winamdebare xelSekrulebis me-2 punqtSi dafiqsirebuli gasawevi momsaxurebis fasi 

warmoadgens xelSekrulebis RirebulebiT parametrs. 

     7.2 fasebis Secvla SesaZlebelia mxolod mxareTa werilobiTi SeTanxmebis safuZvelze 

saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi, maT Soris saqarTvelos 

samoqalaqo kodeqsis 398 muxliT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi. 

     7.3. xelSekrulebaSi dafiqsirebuli Rirebulebis gazrdis SemTxvevaSi misma odenobam 

ar unda gadaaWarbos xelSekrulebis Rirebulebis 10 %-s. 

 

 

8. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana 

      8.1 xelSekrulebis damdeb arc erTi mxares ara aqvs ufleba calmxrivad Secvalos 

xelSekrulebis pirobebi.  

     8.2 xelSekrulebis pirobebis nebismieri cvlileba unda gaformdes xelSekrulebis 

danarTis saxiT, romelic CaiTvleba xelSekrulebis ganuyofel nawilad. 
 

 

9. uflebebis gadacema 

     9.1 mimwodebels ara aqvs ufleba Semsyidvelis werilobiTi Tanxmobis gareSe mTlianad 

an nawilobriv gadasces mesame pirs am xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli ufleba-

movaleobani. 
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10. fors-maJori 

     10.1 xelSekrulebis pirobebis an romelime maTganis moqmedebis SeCereba fors-maJoruli 

garemoebebis dadgomis gamo ar iqneba ganxiluli rogorc xelSekrulebis pirobebis 

Seusrulebloba an darRveva da ar gamoiwvevs sajarimo sanqciebis gamoyenebas da arsebobis 

SemTxvevaSi - xelSekrulebis Sesrulebis garantiis daubruneblobas. 

     10.2 am muxlis miznebisaTvis `fors-maJori~ niSnavs mxareebisaTvis gadaulaxav da maTi 

kontrolisagan damoukidebel garemoebebs, romlebic ar arian dakavSirebuli Semsyidvelisa 

an/da mimwodeblis Secdomebsa da daudevrobasTan da romlebsac gaaCnia winaswar 

gauTvaliswinebeli xasiaTi. aseTi garemoeba SeiZleba gamowveuli iqnes omiT an stiqiuri 

movlenebiT, epidemiiT, karantiniT da embargos dawesebiT, sabiujeto asignebebis mkveTri 

SemcirebiT da sxva. 

     10.3 fors-maJoruli garemoebebis dadgomis SemTxvevaSi xelSekrulebis damdebma mxarem, 

romlisTvisac SeuZlebeli xdeba nakisri valdebulebebis Sesruleba, dauyovnebliv unda 

gaugzavnos meore mxares werilobiTi Setyobineba aseTi garemoebebis da maTi gamomwvevi 

mizezebis Sesaxeb. Tu Setyobinebis gamgzavni mxare ar miiRebs meore mxarisagan werilobiT 

pasuxs, igi Tavisi Sexedulebisamebr, mizanSewonilobisa da SesaZleblobisda mixedviT 

agrZelebs xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas da cdilobs gamonaxos 

valdebulebebis Sesrulebis iseTi alternatiuli xerxebi, romlebic damoukidebelni 

iqnebian fors-maJoruli garemoebebis zegavlenisagan.  

10.4. fors-maJoruli pirobebis gaTvaliswineba regulirdeba moqmedi kanonmdeblobis 

Sesabamisad. 
 

11. mxareTa pasuxismgebloba xelSekrulebis pirobebis darRvevisaTvis 

     11.1 Semsyidveli uflebamosilia am xelSekrulebis specifikuri pirobebis 3.6 da 5.1 

punqtebiT gaTvaliswinebuli vadebis gadacilebis SemTxvevaSi daakisros mimwodebels 

pirgasamtexlo yovel vadagadacilebul dReze xelSekrulebis saerTo Rirebulebis 0.05%-

is odenobiT. 

     11.2 Semsyidveli uflebamosilia xelSekrulebis specifikuri pirobebis 3.2, 3.3, 3.4 da 3.5 

punqtebiT gaTvaliswinebuli pirobebisa da am xelSekruelbiT gaTvaliswinebuli nebismieri 

sxva pirobis darRvevis SemTxvevaSi, yovel konkretul faqtze daakisros mimwodebels 

pirgasamtexlo xelSekrulebis saerTo Rirebulebis 0.1%-is odenobiT. 

    11.3 mimwodeblis mxridan xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis srulad 

Seusruleblobis SemTxvevaSi Semsyidveli uflebamosilia daakisros mimwodebels jarima 

xelSekrulebis Rirebulebis 5%-is odenobiT.  

 11.4 im SemTxvevaSi Tu 3.6 an/da 5.1 punqtebiT gaTvaliswinebuli vadebis gadacdenisTvis 

dakisrebuli pirgasamtexlos jamuri Tanxa gadaaWarbebs xelSekrulebis Rirebulebis 3%-s 

Semsyidvel organizacias ufleba aqvs calmxrivad Sewyvitos xelSekruleba. 

 

12. sxva pirobebi 

12.1 es xelSekruleba ZalaSi Sedis 2017 wlis ____dan da moqmedebs 2018 wlis 31 ianvris 
CaTvliT. 

12.2 mxareTa Soris sadao sakiTxebi wydeba mxareTa molaparakebis gziT. 30 dRis 
ganmavlobaSi SeTanxmebis miuRwevlobis SemTxvevaSi sadao sakiTxs ganixilavs sasamarTlo.  
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12.3 xelSekrulebaSi damatebebis an/da cvlilebebis Setana SesaZlebelia mxolod 
werilobiTi formiT mxareTa uflebamosili warmomadgenlebis xelmoweriT. 

12.4 orive mxare uflebamosilia moSalos es xelSekruleba calmxrivad, Tu meore mxare 
ver uzrunvelyofs Tavis valdebulebebis jerovan Sesrulebas an moqmedi kanonmdeblobiT 
gaTvaliswinebul sxva SemTxvevaSi, razedac mxarem unda Seatyobinos meore mxares 10 dRiT 
adre. 

12.5 xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta ar aTavisuflebs mxareebs 
danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan. 

12.6 xelSekrulebis Sewyveta pirobebis darRvevis gamo ar aTavisuflebs mimwodebels 
xelSekrulebis SeusruleblobisaTvis gaTvaliswinebuli pasuxismgeblobisagan. 

 

mxareebi arsebiTad eTanxmebian xelSekrulebis pirobebs da yovelive zemoTqmulis 

dasturad gaaformes winamdebare xelSekruleba saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad, 

am dokumentis TavSi miTiTebul dResa da wels. 

 

 

 

 

 

Semsyidvelis mxridan: mimwodeblis mxridan: 

 

 

 

 

 


