
შენობის გეგმა  M 1:100

ი/მ "რაფაელ რაისიან"

შეადგინა _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ფურც. ფურცლები

რ. რაისიან II სართულის გათბობის სისტემის სქემა
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II სართულის გათბობის სისტემის სქემა

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. სპასოვკის კლუბის სარეაბილიტაციო
სამუშაოებისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

ფ. 4 - 1.30x1.40 მ (არსებული მეტალოპლასტმასის ფანჯარა)

ფ. 5 - 1.20x0.60 მ (არსებული მეტალოპლასტმასის ფანჯარა)

კ. 5 - 1.30x2.00 მ (არსებული მეტალოპლასტმასის კარი)

კ. 6 - 1.30x2.00 მ (არსებული ხის კარი)

4.60

5.80

1
4
.
0
0

1
5
.
2
0

1.80

2.20

8
.
1
0

8
.
9
0

02/01
S=64.40 მ²
H=2.50 მ
Q=9660 Wt

02/02
S=14.58 მ²
H=2.50 მ
Q=2187 Wt
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პანელური რადიატორი 600x1200 მმ

გათბობის სისტემის აქსონომეტრიული სქემა

2xd=20x3.4მმ;l=4.0 მ

600x1200 მმ

600x1200 მმ 600x1200 მმ

600x1200 მმ

60
0x

12
00

 მმ

600x1200 მმ 600x1200 მმ

60
0x

12
00

 მმ

60
0x

12
00

 მმ

№1 გათბობის ქვაბი N=28 kWt
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№2 გათბობის ქვაბი N=28 kWt
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